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ANALYSERAPPORT 2108048 - 288013

Ordre
Analyse nr.

2108048 Hjordkaer Vandveaerk - Taphane - Gruppe A
288013 Drikkevand Danmark

Projekt 4248 Hjordkaer Vandvark Drikkevand
Pragvens ankomst 17.05.2021

Prgvetagning 17.05.2021 11:32

Pravetager 3098

Kunde-prgvebetegnelse 30909020

Formal
Omfang

Straksprove (Taphaneprgve)
Gruppe A-Parameter

Udtagningssted Hjordkaer Vandveerk - Taphane
. Abenravej 16A, Bernehave, Kokken
Gade Abenravej 16A
Postnummer/Sted 6230 Rodekro
Anlaegs-ID 117626
Pavisnings- Kvantifi-  Graense-

Enhed Resultat greense ceringsgr. veerdi BEK Metode
Fysisk-kemisk Parameter
pH-vaerdi (feltmaling) 7,74 2 7-8,5 | DINENISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Feltmaling) °C 10,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Ledningsevne ved 20 °C (Feltmaling) uS/cm 340 10 " DIN EN 27888 : 1993-11
Turbiditet (Laboratorium) FNU 1,16 0,05 1 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Farvetal-Pt mg/l 1,4 (x) 1 2 15 DIN EN ISO 7887 : 2012-09
Sensorisk undersggelse
[Lugt (Feltmaling) l l Ingen lugt| l l [ DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C)|
Uorganiske sporstoffer
’Jem (Fe) ‘ugn ‘ 228‘ 3 ‘ 10 ‘ 200 ‘ DIN EN ISO 1732352 :2017-01 (M ‘
Mikrobiologisk undersggelse
Kimtal ved 22°C CFU/Mml 0 0 200 DIN EN ISO 6222 : 1999-07
E. coli CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
Coliforme bakterier CFU/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".

DOC-27-13961705-DA-P1

1) Vandets ledningsevne bar som minimum vaere 30 mS/m

Krydset "(x)" | resultatspalten betyder at indholdet af det pageeldende stof er imellem pavisningsgraensen og kvantificeringsgreensen.
Parameterspecifik analytisk maleusikkerhed og information om beregningsmetoden vil blive leveret efter anmodning, hvis de
rapporterede resultater er over den parameterspecifikke kvantificeringsgraense.

Provetagning er udfert i henhold til: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN 1SO 19458 : 2006-12
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De procedurer, der er rapporteret i dette dokument, er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Kun ikke-akkrediterede procedurer er markeret med symbolet "*)".
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De folgende parametre overskrider graensevaerdien eller ligger uden for det pakraevede omrade
Analyseparametre Veerdi Enhed

Turbiditet (Laboratorium) 1,16 FNU Over maks. veerdi

Jern (Fe) 228 g/l Over maks. vaerdi

Testens begyndelse: 18.05.2021
Testens afslutning: 21.05.2021 09:00

Resultaterne er kun relateret til de testede artikler. | tilfeelde, hvor laboratoriet ikke var ansvarlig for praveudtagning, geelder de rapporterede
resultater for preven som modtaget. Mangfoldiggerelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse. Resultaterne pa
denne analyserapport bliver afrapporteret pa en forenklet made i overensstemmelse med den med Dem skriftlig truffet aftalt ifelge
ordrebekraeftelse i henhold til DIN EN ISO/IEC 17025:2018, afsnit 7.8.1.3.
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